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Coloplast Ejendomme A/S 

Holtedam 1 

3050 Humlebæk 

 

 

Lovliggørende tilladelse til nedsivning af regnvand fra tag- og 
overfladeareal på ejendommen:  
 

Holtedam 1-3 
3050 Humlebæk 
7AØ, Dageløkke by, Humlebæk 
 

Lovliggørende tilladelse til nedsivning i etablerede faskiner 
Fredensborg Kommune meddeler hermed lovliggørende tilladelse til nedsivning af 

tag- og overfladevand i 10 faskiner (F1 til F10 på vedlagte situationsplan), som 

allerede er etableret på ovennævnte ejendom i forhold til ansøgningen fremsendt d. 

4. april 2019 og efterfølgende indsendt materiale. 

 

Tilbagekaldelse af tilladelse 

I 2004 er meddelt tilladelse til etablering af F2. Denne tilladelse tilbagekaldes 

hermed. I tilladelsen fremgik det desuden, at der blev afledt vand fra en del af 

arealet til kloak. Denne afledning lovliggøres med en tilslutningstilladelse, som er 

meddelt 23. oktober 2020. 

 

Lovgrundlag 
Tilladelsen meddeles med hjemmel i: 

miljøbeskyttelseslovens1 § 19, jf. § 36 og  

 spildevandsbekendtgørelsen2, jf. §38 

Samt i henhold til Fredensborg Kommunes Spildevandsplan3 og tilhørende tillæg.  

 

Tilladelsen kan i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 20 til enhver tid - uden erstat-

ning - ændres eller tilbagekaldes af hensyn til:  

 Fare for forurening af vandforsyningsanlæg. 

 
1 LBK nr. 1218 af 25. nov. 2019 
2 BEK nr. 1317 af 4. dec. 2019 
3 ”Spildevandsplan 2011-2020” Fredensborg Kommune.  
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 Gennemførelsen af ændret spildevandsafledning i overensstemmelse med en 
spildevandsplan efter lovens § 32. 

 Miljøbeskyttelse i øvrigt. 
 

 

Vilkår 

Generelle vilkår 
1. Vandet, der ledes til nedsivningsanlæggene, må i øvrigt ikke indeholde 

andre stoffer end hvad der er almindelig forekommende i tag- og 
overfladevand. 

2. Afgørelsen er gældende fra annoceringsdatoen, dvs. fra 26. oktober 2020. 
 

Afstandsvilkår 

3. Anlæggene skal være udført i henhold til ansøgningen dateret 4. april 2019. 
4. Anlæggene skal være placeret mindst 2 meter fra skel og mindst 5 meter fra 

bolig. 
5. Anlæggene skal være placeret mere end 25 meter fra vandløb, sø og hav. 
6. Anlæggene skal være placeret mere end 25 meter fra anlæg til indvinding af 

vand, hvortil der stilles krav til drikkevandskvalitet. 
 

Dimensionerings- samt vedligeholdelsesvilkår 
7. Som dimensionsgivende regnhændelse benyttes minimum 

gentagelsesfaktor på T=5. Det vil sige, at der, statistisk set, ikke må ske 
overløb fra anlægget oftere end hvert 5. år. 

8. Ved dimensionering af nedsivningsanlægget anvendes den nyeste version 
af Spildevandskomiteens LAR dimensioneringsregneark4. 

9. Bunden af nedsivningsanlægget placeres mindst 1 meter over højeste 
grundvandsspejl.  

10. Anlæggene skal dimensioneres, placeres og udføres således, at der ikke 
opstår overfladisk afstrømning, overfladegener eller gener i øvrigt for de 
omkringliggende ejendomme. 

11. Anlæggene skal være opført med sandfang. 
12. Anlæggene skal løbende vedligeholdes og tilses således, at anlæggene ikke 

stopper til og skal udskiftes såfremt det ikke fungerer.  
13. Sandfangene bør regelmæssigt oprenses og vedligeholdes.  
14. Sandfangene bør aldrig være mere end halv fyldt med sand/slam, men bør 

dog oprenses mindst én gang om året. 
15. Olieudskilleren ved F1 og F2 skal tilses mindst 1 gang årligt. 

 
4 https://universe.ida.dk/netvaerk/energi-miljoe-og-global-

development/spildevandskomiteen/spildevandskomiteens-skrifter/ 
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16. Olie- og benzinudskillerne skal tilmeldes den kommunale tømningsordning. 
Alternativt, skal der indsendes dokumentation for, at tømningen sker på 
anden måde. 

 
 

 

Ansøgning  
Fredensborg Kommune har d. 4. april 2019 modtaget ansøgning om lovliggørende 

tilladelse til 10 etablerede faskiner, placeret på matr. Nr 7AØ, Dageløkke by, 

Humlebæk, beliggende Holtedam 1-3, 3050 Humlebæk. 

 

Matriklen har et samlet areal på 159.589 m2 

 

Ca. 56.000 m2 af matriklen er spildevandskloakeret og ca. 103.589 m2 af matriklen 

er separatkloakeret. Den spildevandskloakerede del af matriklen er ubebygget. 

Faskinerne er beliggende på den separatkloakerede del af matriklen. 

 

Der nedsives vand fra totalt 19.166 m2.  

 

I skemaet nedenfor fremgår det, hvor store arealer, der afleder til hver faskine. 

Faskinernes længde er desuden angivet. 
Faskinenr Tilladelse Tilsluttet 

areal (m2) 

Arealanvendelse Olieudskiller 

Størrelse 

Faskine størrelse 

(lbm=løbemeter) 

F01 Nej 1976 veje: 1391 m2  

Tagareal:  585 

m2  

Ukendt 144 ( + 80 m3 

stenfaskine) 

F02 Ja 763 p-plads Unisep 

Lameludskiller 

10/20/100 l/s 

med 

forhøjelsesringe 

55 

F03 Nej 3801 tagvand - 73 

F04 Nej 2145  tagvand - 62 

F05 Nej 1180 Belægninger - 30 

F06 Nej 2530 tagvand - 63  

F07 nej 400 + 

overløb fra 

spejlbassin 

Tagvand og 

belægninger 

- 41 

F08 Nej 1320 tagvand - 41 

F09 Nej 1606 Tagvand - 89 

F10 nej 3545 tagvand - 53 
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2 af faskinerne modtager vand fra p-arealer og veje. Disse faskiner har begge en 

olieudskiller tilknyttet. Det er kun størrelsen på olieudskilleren ved F2, hvor 

volumenet er kendt. 

K-værdien og højeste grundvandsstand i jorden er ikke målt forud for ansøgningen 

om lovliggørende tilladelse.  Faskinernes samlede volumen kendes ikke, da det kun 

er længden på faskinerne, der er kendt, sg med undtagelse af F2, hvor volumen er 

kendt fra tilladelsen af 22. juni 2004.  Ansøger har dog oplyst, at de ikke har oplevet 

problemer med opstuvning i brønde og på jorden. 

 

Kommunens vurdering 
I følge vores oplysninger vil nedsivningsanlægget placeres mere end 25 meter fra 

vandindvindingsanlæg med krav om drikkevandskvalitet samt fra vandløb, sø og 

hav. 

 

På baggrund af De indsendte oplysninger og viden om, at faskinerne har fungeret 

uden overløb i den tid, de har befundet sig på matriklen, vurderer Fredensborg 

Kommune, at de er dimensioneret, både til k-værdien i jorden og befinder sig over 

højeste grundvandsstand. 

 

Fredensborg Kommune har ikke kendskab til, at der er registreret jordforurening på 

matriklen. Det vurderes således, at der ikke er risiko for forurening af jord eller 

grundvand. 

 

Det vurderes, at projektet i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, 
ikke påvirker et Natura 2000-område eller et yngle-og rasteområde for arter, der er 
omfattet af direktivets bilag IV. (se Habitatbekendtgørelsens5 § 6 og § 7). 
 

På baggrund af ovenstående, samt de stillede vilkår, er det vores vurdering, at 

nedsivningen kan etableres uden at være i strid med kommunens spildevandsplan, 

øvrige planlægning samt gældende lovgivning.  

 

Klagevejledning 
Denne afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, jf. miljøbeskyttel-
seslovens § 91, stk. 1. 
 
Klageberettigede er: 

 Ansøger. 
 

5 BEK nr. 1595 af 06/12/2018  
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 Enhver, der har individuel interesse i sagens udfald. 
 Sundhedsstyrelsen. 
 Danmarks fiskeriforening. 
 Ferskvandsfiskeriforeningen. 
 Forbrugerrådet. 
 Lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø 

som hovedformål i det omfang, de har ønsket underretning om denne type 
afgørelser. 

 Lokale foreninger og organisationer, der har til formål at varetage rekreative 
interesser og som har ønsket underretning om denne type afgørelser. 

 
På www.naevneneshus.dk findes en uddybning af klageberettigede i forhold til afgø-
relsen. 
 
Klagefristen er 4 uger fra 26. oktober 2020, hvor tilladelsen bliver annonceret. En 
eventuel klage skal være miljø- og fødevareklagenævnet i hænde senest 23. 
november 2020.  
 
En eventuel klage skal sendes via klageportalen www.kpo.naevneneshus.dk inden 
klagefristens udløb. NemID skal anvendes til login. Der findes også et link til 
klageportalen på www.borger.dk og www.virk.dk.  
 
Miljø- og fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der 
indsendes udenom klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til dette. Enhvre 
der ønsker fritagelse for at anvende klageportalen skal anmode Miljø- og 
fødevareklagenævnet om dette. Eksempler på begrundelser for at blive fritaget for at 
bruge klageportalen kan være: 

 Særligt handicap. 
 Kognitiv eller fysisk funktionsnedsættelse. 
 Demens. 
 Manglende digitale kompetencer 
 Hvis man er socialt udsat. 
 Psykiske lidelser 
 Sprogvanskeligheder, hvor hjælp og vejledning fra myndigheden eller 

nævnet ikke er en egnet løsning. 
 
 
På klageportalen findes en uddybende vejledning til processen og sagsbehandlingen 
af klagen. For private koster det et gebyr på 900 kr. og for virksomheder og 
organisationer koster det et gebyr på 1800 kr. at klage via klageportalen.   
 
 
Søgsmål 
Det er muligt at anlægge et civilt søgsmål. Søgsmålet skal være anlagt senest 6 
måneder efter at afgørelsen er endeligt vedtaget. 
 

Bilag: 

Situationsplan, der viser arealer og faskiner 



Side 6 af 7 

Kopi af denne afgørelse er sendt til:  

 Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk. 
 Dansk sportsfiskerforbund, oeresund@sportsfiskerforbundet.dk 
 Styrelsen for patientsikkerhed, stps@stps.dk 

 
Venlig hilsen 

 

 

Maria Ravn Jensen 

Biolog 

Team Vand og Natur 

  

mailto:oeresund@sportsfiskerforbundet.dk


Side 7 af 7 

BILAG 1 
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